ESQUEMA UNIFILAR
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I Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de Puesto de ) . . . o Extractores Climatizacion | | Climatizacion Sistema —
Circuito trabajo 1 trabajo 2 trabajo 3 trabajo 4 trabajo 5 trabajo 6 trabajo 7 trabajo 8 trabajo 9 trabajo 10 trabajo 11 trabajo 12 trabajo 13 SAI 10 kVA trabajo 1 trabajo 2 trabajo 3 trabajo 4 trabajo 5 trabajo 6 trabajo 7 trabajo 8 trabajo 9 Servidor Tomas fuerzal | Tomas bafios| | Tomas termog | Ventilador Recuperador bafios* 1* 2 AL1 EM1 AL2 EM2 AL3 EM3 proteccion
Seccion Conductor 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? sobretensiones|
Seccién Neutro 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm? 1,5 mm?
Seccién PE 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
Diametro Tubo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16
Ne Circuito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
(*) Estos circuitos contaran con un contactor de arranque con selector de posicion manual, automatico y apagado, asi como indicacion luminosa de paro por salto térmico y indicacion luminosa de estado de funcionamiento
El reparto de fases en el interior del cuadro se hara con un distribuidor interno con el fin de que solo se emborne en el interruptor general un conductor por cada salida
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