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conducto de aire viciado hacia el exterior
conducto de extraccion del local
conducto de impulsion al local

conducto de aporte de aire exterior

Rejilla de extraccion tipo KoolAir GPD016

Rejilla de impulsion y plenum tipo KoolAir 40.2 DF-FO-C/2050/PCA/RL

Rejilla de impulsion y plenum tipo KoolAir 40.2 DF-FO-C/1650/PCA/RL
Caja de ventilacion acustica de S&P mod. CAB-250
Filtro F7 de S&P mod. MFR-315

Extractor aseo de S&P EBB-N
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RUa da Abundancia n°6, Baixo.

36004 Pontevedra

telf: 629581662 fax: 986865569
eme.arquitectos@gmail.com

ARQUITECTOS

D. MANUEL A. SILVARES FONTENLA

COLG. 2444

HABILITACION DE ESPACIOS

N* REFERENCIA:

PARA LAS OFICINAS DEL O.R.A.L. 121132
EMPLAZAMIENTO: FECHA:
PLAZA DEL CONCELLO, N°1. 36500 LALIN 15-11-2012
PROMOTOR: ESCALA:
ORAL DIPUTACION DE PONTEVEDRA 17100
DESIGNACION: N* PLANO:

INSTALACION DE CLIMATIZACION
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